
Min Medel Max Volym (m3) Osäkerhet (%)
Osäkerhet, 

volym (m3)

Levererat vatten (m3) 1 520 724 1 551 759 1 582 794 2% 31 035 

Tiiåten förbrukning (m3) 1215122 1239982 1264842 -2% -31 035

Illegal förbrukning (m3) 3 000 3 000 3 300 2% 24 760

Vattenförlust volym (m3) 305601 311777 317953 -2% -24 760

Vattenförlust  % 20% 20% 20% 3% 0

Vattenförlust (l/m ledning/dygn) 3,2 3,3 3,3 -3% 0

Mätt ofakturererat 2% 0

-2% 0

Vattenförlust volym (m3) Min Medel Max 5% 100

Vattenbalans 305 601 311 777 317 953 -5% -100

Nattförbrukningsanalys 387 420 430 466 473 513 24 860

-24 860

Vattenförlust % Min Medel Max

Vattenbalans 20% 20% 20%

Nattförbrukningsanalys 25,5% 27,7% 29,9%

Vattenförlust liter per meter Min Medel Max

Vattenbalans 3,2 3,3 3,3

Nattförbrukningsanalys 4,1 4,5 5,0

Levererat vatten 1 551 759

Mätt fakturererat

Omätt fakturererat

Tillåten förbrukning

Omätt ofakturerat

1 237 982

0

2 000

1 239 982

0


